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INVESTITOR: MINISTARSTVO SAOBRACAJA I POMORSTVA

DIREKCIJA ZA SAOBRACA]
LOKACIJA Objekat od opsteg interesa za potrebe elektro sistema - Izgradnja
PRIVREMENOG  privremenog objekta za potrebe elektro sistema - Izgradnja STS
OBJEKTA: 10/0,4kV i dalekovoda za napajanje rasvjete tunela ,Mekavac®

Kat. parcele br. 1179/1, 1179/5 i 1179/9 K.O.Dobrsko selo

PLAN: Prostorno urbanisticki plan Prijestonice Cetinje
(,SLlist CG-o0.p. “, br. 12/14), Elaborat privremenih objekata
(,S1. list CG - o.p. “, broj 33/11)

Investior Ministarstvo saobrataja i pomorstva - Direkcija za saobracaj, obratio se ovom
Sekretarijatu za izdavanje urbanisti¢ko - tehnickih uslova za izradu tehnicke dokumentacije za
izgradnju STS i dalekovoda za napajanje rasvjete tunela Mekavac*, K.O.Dobrsko selo
Uz zahtjev je prilozen Tehnicki opis elektroinstalacija osvjetlienja tunela sa situacionim
planom.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

e Za potrebe kvalitetnijeg osvjetljenja putnog tunela “Mekavac”, na magistralnom putu M-2.3.
na dionici Podgorica - Cetinje neophodne je planirati i projektovati STS 10/0,4Kv cije
napajanje Ce se vriiti preko dalekovoda.

e U postojeem stanju tunel “Mekavac” je jednocijevni dvosmijerni, dok se planiranom
rekonstrukcijom, uslovljenom izgradnjom treée trake iz pravca Podgorice, planira
njegovo prodirenje. Tunel je duZine 198m, sa planirane tri kolovozne trake Sirine 3,50m 1
dva ivi¢na dijela &irine 1,25m. Visine tunela do tjemena kalote je 7,44m.

e Kako se radi o tzv. ,dugom tunelu“ neophodno je izvriiti odabir svjetiljki baznog
osvijetljenja, koje ¢e se napajati preko izvora besprekidnog napajanja (UPS) i prikljucka na
distributivnu mreZu sa obliznje radijalne nadzemne mreze (10 kV dalekovod).
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redvidjeti osvjetljenje u unutradnjosti tunela kao i samom prilazu tunela.

Projektovati trafostanicu na armirano betonskom stubu, postavljeni na armirano -
betonskoj ploé¢i odnosno armirano - betonskom temelju.

Prije stavljanja u rad, postrojenje se mora staviti pod ispitni napon prema propisima.
Projektom planirati vracanje raskopanog terena u prvobitni poloZaj.

Povezivativanje stubne trafostanice sa dalekovodom projektovati u skladu sa
elektroenergetskim propisima.

Privremeni objekat-STS i visokonaponsku mrezu postaviti tako da se ne ugrozi zivotna
sredina.

Pri izradi tehnicke dokumentacije - faze elektroinstalacija postovati preporuke EPCG koje
su dostupne na njihovom sajtu.

Sastavni dio ovih uslova su i uslovi D.O.O. ,Vodovod i kanalizacija“ Cetinja, br. 4294 od
03.10.2016.god., Crnogorskog Telekoma br. BSM 11078 od 04.10.2016.god., Crnogorskog
elektrodistributivnog sistema br. 20-02-7457/1 od 11.10.2016.god.

Privremeni objekat-STS i visokonaponsku mrezu postaviti tako da se ne ugrozi Zivotna

sredina. U okviru raspolozivih mehanizama za zaStitu Zivotne sredine neophodno je

pridrzavati se vazece zakonske propise, prvenstveno:

- Zakon o zivotnoj sredini (,SI. list CG", br. 48/08, 40/10, 40/11 1 52/16);

- Zakon o procjeni uticaja na zivotnu sredinu (,SI. list RCG", br. 80/05 i ,SL list CG", br.
27/13);

- Uredba o projektima za koje se vrsi procena uticaja zahvata na Zivotnu sredinu (,SI. list
CG" br. 20/07, 47/13 i 53/14).

Projektnu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnji
objekata (,SI. list CG“, broj 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14),
Pravilnikom o nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehni¢ke dokumentacije (,SI. list
CG*, br. 23/14), kao i Elaboratom privremenih objekata (,,Sl. list CG -0.p.“, broj 33/11).

Obradio:
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[JESTONICA CETINJE .Ob]ckat od opsteg interesa za potrebe elektro ‘

sekretarijat za odr¥ivi sistema - [zgradnja privremenog - STS 10/0,4kV 1
dalekovoda za napajanje rasvjete tunela

~Mekavac®, kat. parcele br. 1179/1, 1179/5 1

1179/9 K.O.Dobrsko selo, zahvat Prostorno
urbanisti¢kog plana Prijestonice Cetinje

razvoj 1 infrastrukturu

Cetinje, 26.09.2016.god.
Broj: 05-351/16-1064

Investitor: MINISTARSTVO SAOBRACAJA I POMORSTVA
DIREKCIJA ZA SAOBRACA]
RAZ:1:250
Obradio:
Arh. Petar Martinovic, dipl.ing.
- U@{/t ¢ RKA
: 1C, dipl.ing.el.
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