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Grna Gora

Cetinje, 26.04.2017. godine
Broj: 05-351/17-307

PODNOSILAC ZAHTJEVA:VICKO SJEKLOCA

LOKACIJA OBJEKTA: Objekat od opSteg interesa za potrebe elektro-sistema -
lzgradnja prikljuénog dalekovoda 10kV, STS 10/0.4kV
250kV, i niskonaponske mreze za potrebe ,EKO HOTELA*®
na kat. parcelama br. 2278 i 2280/1, K.O. Dobrsko selo

PLAN: Prostorno-urbanisticki  plan  Prijestonice  Cetinje  sa
Strateskom procjenom uticaja na Zivotnu sredinu
(.SLlist CG - 0.p.", br. 12/14)

Investitor Sjekloca Vicko obratio se ovom Sekretarijatu za izdavanje urbanisticko - tehnickih
uslova za izradu tehnitke dokumentacije za tehnitko rjesenje napajanja kompleksa u vlasnistvu
Sieklo¢e Vicka, K.O. Dobrsko selo. Uz zahtjev je prilozen Projektni zadatak za izradu Glavnog
projekta.

URBANISTICKO - TEHNICKI USLOVI

s Prikljutnu dionicu DV 10kV projektovati od poletne tacke novog teliéno-reSetkastog stuba
prije TS 10/0.4 kV Kula Dobrsko Selo I, u trasi dalekovoda 10kV ,Cetinje® iz TS 35/10kV
‘Rijeka Crnojeviéa®, do krajnje tatke, odnosno planiranog STS 10/0.4 kV 250kV Eko
Hotel, sa ukupnom duzinom voda cca 800 m.

e Prikliutak dalekovoda na postojeci 10kV vod predvidjeti rastavljatem snage sa poluznim
pogonom na novom Celiéno-reetkastom stubu.

e Stubnu trafostanicu projektovati na kat. parcelama 2278 1 2280/1, K.O. Dobrsko selo.

s Prikljuéenje novoprojektovane STS 10/04 kV 250kV _Eko hotel* vréice se preko rastavljaca
snage tipa FOA sa visokonaponskim osiguralima, bez poluznog pogona.

e Stubna trafostanica je slobodnostojedi pocinéani Celiéno-redetkasti stub, fabricke
proizvodnie, koji se brzo montira, as obzirom da je manjih dimenzija moguée ga je postaviti
svuda gdje je mogué prolaz 10kV - nog vazduinog voda.
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Temelj STS je betonski i izvodi se izlivanjem na licu mjesta.

Povezivanje novoprojektovane niskonaponske mreze 0.4 kV  predvidjeti preko
niskonaponske zadtitne sklopke u NN bloku buduée STS, Trasu mrefe odrediti neposredno
na terenuy, duzine cca 50 m do PMO na fasadi obiekta.

Niskonaponska mreza se izvodi kao kablovska podzemna i nadzemna standarnih presjeka
provodnika: 150 mm* Al za podzemne vodove 1 70 mm’ Al za nadzemne (SKS) vedove; 25
mm’ Al i 16 mm® (SKS) za kuéne prikljutke i javnu rasvietu. Kablovskim vodovima
obavezno treba da budu prikljuéeni objekti kolektivnog stanovanja 1 drustvenih djelatnosti.

Prije stavljanja u rad, postrojenje se mora staviti pod ispitni napon prema propisima.
Projektom planirati vracanje raskopanog terena u prvobitni poloaj.

Povezivanje stubne trafostanice sa dalekovodom projektovati u skladu sa elektroenergetskim
propisima.

Pri 1zradi tehnicke dokumentacije - faze elektroinstalacija podtovari preporuke EPCG koje
su dostupne na njihovom sajtu.

Privremenm objekat-STS i visokonaponsku mrezu postaviti tako da se ne ugrozi Zivotna
sredina. U okviru raspolozivih mehanizama za zaltitu Zivotne sredine neophodno je
pridrzavati se vazece zakonske propise, prvenstveno:
Zakon o Zivotno) sredini (,S1. list CG®, br. 48/08, 40/10, 40/11, 27/14 i 52/16):
Uredba o projektima za koje se vrii procjena uticaja zahvara na Zivotnu sredinu (w31,
list CG*, br, 20/07, 47/13 1 53/14);
Zakon o procjemi uticaja na Zivotnu sredinu (Sl list RCG*, br. 80/05 1 .Sl list
CG*, br. 27/13, 52/16);
Zakon o zastiti buke u Zivotnoj sredini (,S1. list CG*, br. 28/11, 28/12, 1/14);
Odluka o utvrdivanju akusti¢nih zona u Prijestonici Cetinje (,S1. list CG - o.p.”, br.
15/2013).

Projekinu dokumentaciju raditi u skladu sa Zakonom o uredenju prostora i izgradnii
objekata (,S1. list CG®, br. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Pravilnikom o
nacinu izrade, razmjeri i blizoj sadrzini tehnitke dokumentacije (.Sl list CG*, br, 23/14,
32/15175/15), kao i propisima koji reguli$u izgradnju objekata.

Obradila:
Andrijana Jokié, spec.sciarh.

RETARKA
ANOVIC, dipl.ing.el.
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